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11/1/2566 789.6 35.5 28.7 32.3 269.6 6.6 9.4 6.7

15/2/2566 831.7 36.6 29.1 32.7 269.6 6.7 9.7 6.7

13/3/2566 910.7 39.8 30.5 34.7 268.4 6.6 9.8 6.7

25/4/2566 1055 45.1 32.3 37 242.4 6.4 10.4 6.7

10/5/2566 1100.3 43.8 31.2 35.8 268.4 6.4 10.3 6.6

12/6/2566 1076.6 45.4 31.7 36.3 263.2 6.3 10.1 6.7

10/7/2566 1108.2 46.7 32.2 36.8 253.4 6.5 10.1 6.7

9/8/2566 947.1 41.2 31.4 35.5 251.6 5.3 9.8 6.7

18/8/2566 1075 45.6 31.8 36.8 265.4 6.3 10 6.7

11/9/2566 842.3 37.1 30.9 35.3 267.2 6.1 10.1 6.7

11/10/2566 858.1 35.8 30.4 33.9 267.2 6.5 9.6 6.6

13/12/2566 892.3 39.1 31.4 36.3 257.6 5.9 10.1 6.7
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12/1/2566 897.9 39.8 28.2 30.7 258.8 5.8 14.7 9.8

17/1/2566 892.3 39.1 39.5 33.3 246.8 5.2 15.6 6.7

15/2/2566 x x x x x x x x

13/3/2566 x x x x x x x x

25/4/2566 x x x x x x x x

10/5/2566 x x x x x x x x

12/6/2566 x x x x x x x x

10/7/2566 x x x x x x x x

16/7/2566 950.2 41.5 31.4 35.6 250.4 4.4 9.8 6.6

7/9/2566 976.6 42.5 31.4 35.6 249.5 4.1 10.1 6.7

20/10/2566 1089.3 46 32.1 39.6 243.2 4.5 10.1 6.7

9/11/2566 968.1 42 31.3 35.3 256.6 5.2 9.8 6.7

7/12/2566 939.7 40.9 29.7 33.9 244.4 4.7 9.8 6.6

ตารางการตรวจเช็คระบบระบายอากาศ (Chiller  No. 1)

ประจ าปี 2566

ของสถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ มหาวทิยาลยัมหดิล

ตารางการตรวจเช็คระบบระบายอากาศ (Chiller  No. 2)

ประจ าปี 2566

ของสถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกลุ มหาวทิยาลยัมหดิล



จุดท่ี 1 จุดท่ี 2 จุดท่ี 3 จุดท่ี 4 จุดท่ี 5 จุดท่ี 6 จุดท่ี 7 จุดท่ี 8 จุดท่ี 9 จุดท่ี 10 จุดท่ี 11 จุดท่ี 12

1 A101 ห้องพัสดุ 346 370 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

2 A102 ห้องวิศวกร 319 360 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

3 A103 ห้องธุรการฯ 302 310 341 397 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

4 A104 ห้องคลัง 297 290 409 .- . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

5 A107 Lecture Room 423 437 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

6 A108 ห้องประชุมฯ กนก 397 375 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

7 A111 Lecture Room 378 380 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

8 A112 Lecture Room 380 380 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

9 A114 ห้องประชุมฯ สิรินทร์ 360 354 355 310 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

10 B101 ห้องอาหาร 350 410 344 512 554 . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

11 D101 ห้อง Chiller 160 362 203 . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

12 D104 ห้อง Hi Volt 350 245 210 . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

13 D105 ห้องล้างเคร่ืองแก้ว 302 305 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

14 A203 เก็บของพัสดุ 246 235 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

15 A204 งานบริหารงานวิจัย 297 465 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

16 A 207 ห้องโถงช้ัน 2 410 406 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

17 A 209 โครงการประสาทฯ 316 320 312 322 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

18 B203 ห้องปฏิบัติการ 295 274 279 246 392 . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

19 B205 ห้องปฏิบัติการ 174 172 180 170 181 185 173 168 194 154 152 163 ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

20 C201 ห้องปฏิบัติการ 201 203 203 . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

21 C203 ห้องปฏิบัติการ 268 192 240 276 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

22 C204 ห้องเคร่ืองมือ 194 674 123 548 539 410 402 429 137 . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

23 C206-01 ห้องปฏิบัติการ 223 164 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

24 C 208 MU VERY 1090 836 621 . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

25 C210 ห้องปฏิบัติการ 310 297 372 297 385 317 460 399 . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

26 C211-01 ห้องปฏิบัติการ 352 345 346 462 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

27 C211-02 ห้องปฏิบัติการ 387 365 375 347 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

ตารางการตรวจสอบระบบแสงสว่าง ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจ าปี พ.ศ. 2566
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28 C212 ห้องปฏิบัติการ 391 376 457 450 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

29 D 203-01 ห้องปฏิบัติการ 235 231 245 241 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

30 D 203-02 ห้องปฏิบัติการ 231 229 226 230 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

31 D 203-03 ห้องปฏิบัติการ 240 239 251 251 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

32 D203-04 ห้องปฏิบัติการ 228 172 264 155 163 172 142 . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

33 D 210 ห้องปฏิบัติการ 340 342 510 525 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

34 D210-01 ห้องปฏิบัติการ 590 268 686 595 570 691 257 . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

35 D 212 ห้องปฏิบัติการ 347 349 512 510 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

36 D213 ห้องปฏิบัติการ 332 332 219 190 197 234 225 231 141 187 324 . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

37 A 301 ห้องพักอาจารย์ 268 242 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

38 A 302 Office ศูนย์ธาลัสซีเมีย 279 269 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

39 A 304 ห้องประชุมศูนย์ธาลัสซีเมีย 316 316 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

40 A 307-01 งานการศึกษา 316 326 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

41 ห้องอ่านหนังสือ(กระจก) 915 915 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

42 ห้องสมุด 295 297 316 350 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

43 A 309-02 ห้องคอมพิวเตอร์ 369 378 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

44 B302 ห้องปฏิบัติการ 432 385 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

45 B303 ห้องปฏิบัติการ 263 346 249 379 211 430 199 172 262 288 . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

46 B305 ห้องปฏิบัติการ 243 356 259 389 202 434 199 172 265 298 . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

47 C 302 เคร่ืองFreezer 276 281 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

48 C 303 ห้องปฏิบัติการ 333 326 347 351 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

49 C 305-01 ห้องปฏิบัติการ 249 271 299 . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

50 C 305-02 ห้องปฏิบัติการ 271 296 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

51 C306 ห้องปฏิบัติการ 465 461 472 462 462 472 471 332 296 288 345 . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

52 C308-C309 ห้องปฏิบัติการ 410 581 480 522 536 554 560 195 . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

53 C310 Clean Room 696 691 689 699 678 695 . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

54 D 301-01 ห้องปฏิบัติการ 346 321 335 316 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

55 D 301-02 ห้องปฏิบัติการ 342 341 345 320 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

56 D 301-03 ห้องปฏิบัติการ 336 319 323 319 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

A 308

ตารางการตรวจสอบระบบแสงสว่าง ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจ าปี พ.ศ. 2566



57 D 301-04 ห้องปฏิบัติการ 365 343 363 342 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

58 D305-02 ห้องปฏิบัติการ 369 403 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

59 D307 ห้องปฏิบัติการ 252 695 256 416 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

60 D308 ห้องปฏิบัติการ 197 168 151 152 198 297 193 194 194 . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

61 D309 ห้องปฏิบัติการ 532 609 611 599 582 273 . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

62 D 310 ห้องปฏิบัติการ 263 346 249 379 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

63 D 311 ห้องปฏิบัติการ 243 356 259 389 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

64 A 401 ห้องประชุม 265 265 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 150-300 (ลักซ์)

65 B404 ห้องปฏิบัติการ 640 480 430 920 406 265 106 321 . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

66 B406 ห้องปฏิบัติการ 1056 98 634 1157 300 214 . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

67 B 409 ห้องปฏิบัติการ 1056 98 634 1157 300 214 . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

68 C 404 ห้องเรียน 362 362 363 362 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

69 C 405 ห้องเรียน 362 362 363 362 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

70 C406 ห้องปฏิบัติการ 562 509 651 552 250 463 458 . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

71 1069 1106 1121 . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

72 1069 1106 1121 . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

73 C 412 ห้องปฏิบัติการ 362 365 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

74 C 413-01 ห้องปฏิบัติการ 359 359 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

75 C413-02 ห้องปฏิบัติการ 759 611 214 547 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

76 D 401-01 ห้องปฏิบัติการ 314 320 256 363 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

77 D 401-02 ห้องปฏิบัติการ 311 326 242 368 . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

78 D401-03 ห้องปฏิบัติการ 312 319 127 379 400 402 199 . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

79 D404-04 ห้องปฏิบัติการ 130 602 645 651 633 187 209 202 169 . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

80 D401-05 ห้องปฏิบัติการ 297 480 379 587 348 . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

81 D408-01 ห้องปฏิบัติการ 321 329 355 147 329 394 327 344 432 569 351 300 ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

82 D 408-02 ห้องปฏิบัติการ 387 346 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

83 D 408-03 ห้องปฏิบัติการ 385 375 . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 50-100 (ลักซ์)

C410-411 ห้องปฏิบัติการ ESPReL

สรุป ผ่านมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง เกณฑ์มาตรฐาน ตามท่ีวัดความเข้มของแสงสว่างทุกห้อง

ตารางการตรวจสอบระบบแสงสว่าง ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจ าปี พ.ศ. 2566



จุดท่ี 1 จุดท่ี2

1 A101 ห้องพัสดุ 46 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

2 A102 ห้องวิศวกร 49 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

3 A103 ห้องธุรการฯ 53 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

4 A104 ห้องคลัง 47 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

5 A107 Lecture Room 48 60 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

6 A108 ห้องประชุมฯ กนก 49 50 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

7 A111 Lecture Room 45 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

8 A112 Lecture Room 45 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

9 A114 ห้องประชุมฯ สิรินทร์ 41 40 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

10 B101 ห้องอาหาร 51 54 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

11 D101 ห้อง Chiller 82 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

12 D104 ห้อง Hi Volt 76 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

13 D105 ห้องล้างเคร่ืองแก้ว 60 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

14 A203 เก็บของพัสดุ 52 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

15 A204 งานบริหารงานวิจัย 53 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

16 A 207 ห้องโถงช้ัน 2 48 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

17 A 209 โครงการประสาทฯ 49 49 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

18 B203 ห้องปฏิบัติการ 55 56 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

19 B205 ห้องปฏิบัติการ 47 49 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

20 C201 ห้องปฏิบัติการ 74.7 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

21 C203 ห้องปฏิบัติการ 66.7 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

22 C204 ห้องเคร่ืองมือ 55.4 53.1 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

23 C206-01 ห้องปฏิบัติการ 55.5 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

24 C 208 MU VERY 34 34 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

25 C210 ห้องปฏิบัติการ 49 48 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

26 C211-01 ห้องปฏิบัติการ 52 54 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

27 C211-02 ห้องปฏิบัติการ 47 48 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

28 C212 ห้องปฏิบัติการ 62 58 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

29 D 203-01 ห้องปฏิบัติการ 49 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

30 D 203-02 ห้องปฏิบัติการ 49 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

31 D 203-03 ห้องปฏิบัติการ 48 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

32 D203-04 ห้องปฏิบัติการ 65.2 56.1 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

33 D 210 ห้องปฏิบัติการ 50 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

34 D210-01 ห้องปฏิบัติการ 46.7 43 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

35 D 212 ห้องปฏิบัติการ 48 48 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

36 D213 ห้องปฏิบัติการ 64.9 60.3 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

37 A 301 ห้องพักอาจารย์ 47 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

38 A 302 Office ศูนย์ธาลัสซีเมีย 48 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

39 A 304 ห้องประชุมศูนย์ธาลัสซีเมีย 44 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

40 A 307-01 งานการศึกษา 50 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

ตารางการตรวจสอบระดับความดังของเสียง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจ าปี พ.ศ. 2566

ล าดับ เลขห้อง ช่ือห้อง
ความดังเสียง(dB)

หมายเหตุ



41 ห้องอ่านหนังสือ(กระจก) 46 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

42 ห้องสมุด 46 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

43 A 309-02 ห้องคอมพิวเตอร์ 41 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

44 B302 ห้องปฏิบัติการ 42 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

45 B303 ห้องปฏิบัติการ 49 39 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

46 B305 ห้องปฏิบัติการ 51 53 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

47 C 302 เคร่ืองFreezer 52 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

48 C 303 ห้องปฏิบัติการ 52 52 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

49 C 305-01 ห้องปฏิบัติการ 64 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

50 C 305-02 ห้องปฏิบัติการ 57 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

51 C306 ห้องปฏิบัติการ 65 63 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

52 C308-C309 ห้องปฏิบัติการ 39 33 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

53 C310 Clean Room 41 43 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

54 D 301-01 ห้องปฏิบัติการ 40 40 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

55 D 301-02 ห้องปฏิบัติการ 40 41 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

56 D 301-03 ห้องปฏิบัติการ 43 42 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

57 D 301-04 ห้องปฏิบัติการ 42 42 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

58 D305-02 ห้องปฏิบัติการ 46 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

59 D307 ห้องปฏิบัติการ 61 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

60 D308 ห้องปฏิบัติการ 49.2 47.3 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

61 D309 ห้องปฏิบัติการ 62 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

62 D 310 ห้องปฏิบัติการ 51 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

63 D 311 ห้องปฏิบัติการ 49 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

64 A 401 ห้องประชุม 41 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

65 B404 ห้องปฏิบัติการ 48 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

66 B406 ห้องปฏิบัติการ 52 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

67 B 409 ห้องปฏิบัติการ 52 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

68 C 404 ห้องเรียน 49 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

69 C 405 ห้องเรียน 49 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

70 C406 ห้องปฏิบัติการ 63 61 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

71 47 52 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

72 47 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

73 C 412 ห้องปฏิบัติการ 43 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

74 C 413-01 ห้องปฏิบัติการ 44 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

75 C413-02 ห้องปฏิบัติการ 55 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

76 D 401-01 ห้องปฏิบัติการ 46 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

77 D 401-02 ห้องปฏิบัติการ 48 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

78 D401-03 ห้องปฏิบัติการ 48 55 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

79 D404-04 ห้องปฏิบัติการ 49 51 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

80 D401-05 ห้องปฏิบัติการ 60 61 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

81 D408-01 ห้องปฏิบัติการ 63 63 ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

82 D 408-02 ห้องปฏิบัติการ 49 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

83 D 408-03 ห้องปฏิบัติการ 49 . - ผ่านมาตรฐานความดังของเสียงในการท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน(ไม่เกิน 85 เดซิเบล)

C410-411 ห้องปฏิบัติการ ESPReL
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